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/" podla STNEN ISOIEC 17025 KA
A - akraditovani skidka M - neakreditovand skidka SA - akreditovana skiika vykonana subdodévatefsky Strana & 1 zpottu 1
Protokol o skdske €.: 20/01287 Vitlagok & 1z podtu 2
Objednavatel’ Obec Suroves ) , .
{meno a adresa) Nova &. 5, 91925 Sarovee Datum prevzatia vzorky: 27050
Détum vykonania skaSok od:  27.05.20
Podet vzoriek: 1 do:  02.06.20
Vzorku odobral: Mgr, Samohyl Mat(s, LABEKO, s.r.c. Protokol o odbere &, 584/20 (A). Datum vystavenia protokolu: 02,0620
Vysledky skitfok
Pe: 1 | Cislovzorky: 20002065 | Typvzorky:  Pitné veda
Oznatenievzorky:  Pltnd voda z vodovodnaej siete, odberové miesto: OU, datum odberu: 27.05.2020
ius . . . Povalena hodnota - Typ
Marand veliGina / parameter / znalc Jadnotka | Visledok skisky | Neistota MZ SR &24702047 Pouitd metdda skirShy
Escherichia coli KTJH00m| i 4% 0 NMHHZ MWY1,5TN EN ISO 93081 SA
Koliformné baktérie KTJ/100m! 0 2% 0 MH HZ MY1,STN EM IS0 9308-1 SA
Entarokolgy .| KTJHMCOmI 0 22 {0 NIVH HZ MV3,STN EN IS0 7899-2 SA
Kultivovatelné mikroorganizmy pri 22 °C KTJiml 0 25 % 200 MH HZ MV2,5TN EN IS0 6222 SA
Kultivovateind mikrogrganlzmy pri 36 °C KTJiml 0 26 % 50 MiH HZ MV2,STN EN IS 6222 SA
Zivé organizmy {okrem bezf.bicfkoveov) jedince/mi 0 29 % 0 MM HZ B1.STN 75 7711 SA
VEaknité baktérie (olrem Fe a Min baktérii) jedince/ml 1 29 0 MHHZ B1,5TN 75 7711 3A
Mikromycéty (mikroskopicky) jedincedml 0 29 0 MHHZ B1,5TN 76 7711 SA
Mftve organizmy jedincaiml 0 2% 30 MH HZ B1.8TN 75 7711 SA
F& a Mn baktérie Yopokiyv.” 0 N% 10 MH HZ B1,5TN 75 7711 SA
Abioseston Sonokiyv. 4 32% T0MHHZ B2,STN 75 /712 SA
Dusiénany {NO3-) mgl 27.9 10% max, 50.0 NMH F-02, 5TN EN IS0 10304-1 A
Voiny chlsr gl <0.03 j max, 0.3 MH P-36,8TN EN IS0 7393-2 A
Dusitany (NO2- mgl | <0.01 max. 0.1/0.5 NMH P-43,5TN EN 26777 A
Absorbancia (A254) - 0.011 12% max. .08 MH P-12,8TM 75 7360 A
Aménne ibny (NH4+) mall <0.01 max. 0.5 MH P-27,STN ISC 71501 A
Farba mgi Pt <2.0 max. 20.0 MH P.09,STN EN SO 7887 A
Chem.spotreba kyslika (CHSKMn} mg/l 830 - 18 % max. 3.0 MH P-15, ST EN IS0 8467 A
Mangén _(Min) Lo 15.3 20% | max50.0 MH 5.01,5TN EN 150 11885 A
Reakeia vody {pH) 7.68 Z% " 65-9.5MH P-03,5TN iSO 10523 A
Chut' stupefi 1 prijateina STN EN 1622 N
Taplota (T) °C 144 2 8-120H STN 757375 N
Zékal (Z) FNU 0.9 - 15% max. 5.0 MH P-45,S7N EN IS0 7027 A
Pach stupeit 1 bez zapachu STNEN 1622 N
Zelezo (Fe) mg/l 0.017 20% max. 0.2 MH P-01,8TN EN ISQ 11885 A
Vodivost' ms/m 79.3 8% max. 125.0 MH P05, 5T EN 27888 A

Stlad! nestlad s poiiadavkami: VySelrovana vzorka spifia poZiadavky Prilohy &1 k vyhladke MZ SR & 247/2017 Z. z, ak sa do (vahy berle nelstota merania pre
vietky parametre.

Nazory a interpretacie vysledkov:
Dopinky a odchylky od pouitych metéd: ---
{idaje o subdedivatefoch: Stanovenie mikrobioicgickyeh a biclogickych ukazovatetoy vykonal RUZV Troava

PouZitd skratky: A - akreditovang, N - neakreditované, SA -subdodavka akreditovana, SN - subdodavia neakreditovana, MH - medzné hodnota, NMH- najvy§sia
meadzna hodneta, 1H- indikadnd hodnota, OH- edporiéand hednota, HZ - hromadné zasobovanie, P - Pracovny predpis LABEKO, s.r.0. Piestany

Nelstota merania : Naistota merania predstavuje relativnu roziirend kombinovanii nelstotu z vsledku skidky (k=2).

Prehlasenle Skﬂéobné zariadenia a meradla pouZitd na skuéky bori kal:brované a overené v zmysle plainych metrologlckych prldplsuv Vysiedky skiSok sa tykalu vyludea

Protokel schvalll: In_g. Romian Hudec, veduci Ekoanalytickych' taboratd
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