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Protokol o skuske ¢.: 20/02732 Vitlatok & 1 zpoitu 2
Objednavatel: Obec Strovce ; )
(meno a adresa) Nova &. 5, 91925 Strovee Détum prevzatia vzorky: 2208.20
Détum vykonania skisok od:  22.09.20
Pocet vzoriek: 1 do:  09.10.20
Vzorku edobral: Mgr. Samohyl Matu$, LABEKC, s.r.o. Protokof o odbere &, 1824/20 {A), Datum vystavenia protokoh:  03.10.20
Vysledky skiusok /
PE: 1 I CGislo vzorky:  20-003950 | Typ vzorky:  Piina voda
Oznadenie vzorky: Pitna voda z vodovodnej siete, cdberové miasto: 0U, datum odberu: 22.09.2020
A, Mikrobiologické a biologické ukazovatele
Merana veliéina / parameter / znak Jednotka Vg:l!jeg(‘i‘;k Neistota wﬁfi"&';ﬁ??z.z. PouZitd metéda sl: ii‘-.pky
Escherichia coli KTJA00m 0 24% 0 NMH HZ MV1,STN EN IS0 9308-1 5A
Koliformné baktérle KTJ/100ml 0 27 % 0 MH HZ MV1,5TN EN S0 93081 SA
Enterokoky KTJ/100ml 0 22% 0 NMH HZ MV3,87N EN IS0 7899-2 SA
Kultivovatefné mikroorganizmy pri 22 °C KT il 8 25% 200 MH HZ Mv2 STN EN [SO 6222 SA
Kultivovatefné mikroorganizmy pri 36 °C KT J/ml 2 26 % 5 MH HZ MV2,STN EN IS0 6222 SA
Zivé organizmy jedince/ml 0 29 % 0 MH HZ B1,STN 757711 SA
- | Vlaknité haktérie {okrem Fe a ¥n baktérii) | jedince/ml 0 29 % 0 MH HZ B1,STN757711 SA
Mikromycéty {stanovitené mikroskopicky) jedlncelml -0 29 % 0 MH HZ B1,STN 757711 SA
Mitve organizmy jedince/ml 0 29% 30 MH HZ B1,STN 757711 SA
Zelezité a mangénové baktérie % pokryy. 0 3% 10 MH HZ B1,STN757711 SA
Abloseston % pokryv. 3 32 % 10 MH HzZ B2, 5TN75 7712 8A
B.  Fyzikilne a chemické ukazovatele - Anorganické ukazovatele
Merand veliéina / parameter / znak Jednotka Vg::]eéizk Neistota Wlh!ﬂ;,%gﬂaz.z_ Pouiita metdda sl;l;jxgpky
Antimén {Sh) g/l <30 max. 5,0 NMH P-01,5TN EN IS0 11885 A
Arzén (As) g/l <5.0 mat. 10,0 NMH P-01,5TiN EN IS0 11886 A
Bér (B) mgil 0.024 20% | max. 10 NMH P-01,5TiN EN IS0 11885 A
Dusi¢nany (NOx) mgfl 11.5 10% | max. 500 NMH | P-02,5TNEN IS0 10304-1 A
Dusitany (NOz) mg/l <0.01 max. 0,1/0,5 NMH P-43, STN EN 26777 A
Fluorldy (F-) mgfl 0.1 20% | max. 1,5 NMH P-34,8TN 75 7430 A
Chrém {Cr) ug/l <20 max. 50,0 NMH P-01,5TN EN IS0 11885 A
Kadmium {Cd) g/ <1.0 max. 50 NMH P-01,STN EN IS0 11885 A
Kyanidy (CN-) pgf <100 max. 500 NMH P-29,5TN IS0 67031 A
Med' {Cu) mg/t 0.008 20% | max. 2,0 MH P-01,STN EN IS0 11885 A
Nikel (Ni) gl <20 max. 200 NMH| P-01,8TNENISC 11885 A
Olovo (Ph) g/l <50 max. 10,0 WNMH| P-01,STNENISC 11885 A
Ortut’ (H) Lig/l <01 max. 1,0  NMH P-23 A
Selén (Se) ugf <5.0 max. 100 NMH| P-01,5TNENISO 11885 A
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A — zkraditovana skidka N —neakreditovana skiska SA - alkredilovana skigka vykonana subdodavatelsky Strana & 2 zpodlu 3
Protoko! o skuske &.: 20/02732 Vitlatok&, 1 zpoétu 2
B.  Fyzikilne 2 chemické ukazovatele - Organické ukazovatele

Merana veti¢ina { parameter [ znak Jednotka Vg;!;‘:‘;k Neistota Whﬁfg:;&gfgazl . Pouziti metéda slIiyéﬁcy
Benzén gl <0.2 mas. 1,0 NMH P-04,STN 1SQ 11423 A
Monochldrbenzén (MCB) ug/l <0.2 max, 10,0 MH P-04,8TN IS0 11423 A
Dichigrbenzény (DCB) pgh <03 max, 0,3 MH P-04,5TN IS0 11423 A
1,2 - dichléretén (DCA) pof <0.5 max. 3,0 NMH|[ P.04,5TNENJSO 10301 A
Celkovy organicky uhiil (TOC) mg/l 0.86 20% | max. 3,0 MH P-37,STN EN 1484 A
Hexachlorbenzén (HCB) pod <0.00% max, 0,1 NMH P-14,8TN 150 6468 A
Lindan {gama-HCH) uigfl <0005 max. 0,1 NMH P-14 STN 150 6468 A
Heptachlér gl <0,005 max. 0,03 NMH P-14 STN IS0 6468 A
Aldrin Mg <0.005 max. 0,03 NMH P-14,STN IS0 6468 A
Dieldrin vgi <0005 max. 0,03 NMH P-14,5TN IS0 6468 A
p,p - DDD ) Lgil <0.005 max. 0,1 NMH P-14,STN IS0 6468 A
p.p « DDE ugil <0.005 max. 0,1 NMH P-14,5TN ISO 6468 A
p.,p - DOT pgh <(.005 max. 0,1  NMH P-14,5TN IS0 6468 A
Metoxychlor pgfl <0005 max, 0,1 NMH P-14,STN IS0 6468 A
Pesticidy spolu (PLs) Lo <0.05 max, 0,5 NMH P-14,5TN ISQ 6468 A
Polyeyklické arom. uhfovodiky {(PAU) g/l <0.05 max. 0,1 NMH| P-10, 8TN EN 180 17993 A
Benzo(a)pyrén (BaP) pgi <0.005 max. 0,01 NMH P-10, STN EN 180 17993 A
Tetrachléretén (PCE) ug/l <0.05 P-04,5TN EN IS0 10301 A
Trichldretén (TCE} g <0.05 e, 10,0 NMH P-04, STN EN 150 10301 A

B.  Fyzkilne a chemické ukazovatele - Ukazovatele vySetrované pri dezinfekeii a chemickej dprave pinej vody

Merani velicina / parameter / znak Jednotka Vg:éeéi;k Neistota Whl]'i';;;[';g?;az_z‘ PouZita metéda sl;l;]yépky
Volny chiér (Clz) mgi <0.03 - max. 03 MH P-36,5TN IS0 7393-2 A
Bromiénany {BrQs} gl <50 max. 10,0 NMH | P-34, Ap.list &.24 Villa Labeco A
2,4 Dichlérfenol (DCP) Lgl <05 max. 2,0 MH P-04, STN ISQ 8165-1 A
2,4,8 Trichlorfenol (TCP) 1af <10 max. 10,0 MH P-04, STN ISQ 81651 A
Trihalomatany spolu {THMs) el <0.005 max, 0,10 NMH P-04,STN EN SO 10301 A
Striebro (Ag) ug/l <2.0 max. 50,0 NMH| PO15TNENISO 11885 A
Hlinik {Al) : mg/l <0.02 max. 02 MH P-01,STN EN 180 11885 A
Chloritany (Cl0z) mg/l <01 max. 02 NMH | P-34, Aplist &24 Vila Labeco A
Chicreénany {ClOy) mgft <0.1 max. 0,2 NMH | P-34, Ap.list &.24 Villa Labeco A
Kyseliny halooctové (HAAs} g/l <10,0 max. 60,0 NMH| P04 STNENISO 23631/AC A

B.  Fyzikilne a chemické ukazovatele - Ukazovatelektoré mdZu nepriaznive ovplyvnit’ vlastnosti pitnej vody

Meran velidina [ paramater | znak Jednotka Vg:{!;i;k Neistota Vyhl-lf,r'!nt;'tf J‘l.)'{g?gaz,z. Pousita metéda sl;rli}:.'ipky
Absorbancia {A254) - 0.032 12% | max. 0,08 MH P-12,STN 76 7360 A
Aménne lony (NH¢*) mg/l <00 max. 0,50 MH P-27,8TN 1SQ 7150-1 A
Farba mg/l 9.6 20% | max. 20,0 MH P-09,STN EN 150 7887 A
Chem.spotraba kyslika (CHSKMn) mgil 0.26 18 % max. 3,0 MH P-15,STN IS0 10523 A
Chloridy (Cl-) mg/l 241 10% | max. 250 MH P-02,STH EN 130 10304-1 A
Mangdn (Mn) gl 16.8 20% | max. 500 MH P-01,STN EN IS0 11885 A
Reakcia vody (pH) 7.71 2% 6,593 MH P-03,5TN IS0 10523 A
Sirany (804%} mg/t 80.3 10% | max.2500 MH P-02,5TN EN 150 10304-1 A
Chut 1 prijatelnd STN EN 1622 N
Teplota °C 18.8 2% 8-12 OH STN 757375 N
Zakal FNU 08 » 15% | max. 50 MH P-45 STN IS0 7027 A
Pach - 1 bez zdpachu STN EN 1622 N
Zelezo (Fa) mgfl 0.015 0% | max, 02 MH P-01,5TN EN IS0 11885 A
Vodivost' [EK) m&/m - 792 - 8 % max, 1250 MH P-05,5TN EN 27888 A
Sodik {Na) mg/l 16,9 10% | max. 200,60 MH P-19,3TN 150 9964-3 A
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\\@Eﬁf/” podla STN EN ISQ/EC 17025 AN
A - akredifovans skitdka N - neakredliovand skiska $A — akreditovans skiléka vykonans subdodévatelsky Strana € 3 zpollu 3
Pretokol o skuske ¢.: 20/02732 Vitlatok & 1 zpodtu 2
B.  Fyzikilne a chemické ukazovatele - Litky, ktorych pritomnost’ v pitnej vode je Ziadtica
Merana veliGina { parameter / znak Jednotka Vg:ég‘:‘;k Neistota Vyhli.hznglggﬂaz.z. Pouziti metoda Typ skisky
Horéik (Mg) mg/l 30.2 12% | 10-30 QH/ 125 MH P-07, STN IS0 6059 A
Vapnik {Ca) mg/l 108.2 8% > 30,0 OH P-07,5TN IS0 6058 A
Horéik+Vapnik {My+Ca) mmol| 3.8¢ 12 % 1,1 -50 OH P-07,5TN IS0 6059 A
Ridiologické ukazovatele
Merand veli¢ina [ parameter ! znak | Jednotka Vg:ée;‘l(;k anp Neff:fta Vyh::mlt ’p;;‘I:ZIL Pouzita metdda s:ﬂyg(y
Celkové objemova aldivita alfa {aveam Byl 0.10 0.04 40 % max. 0,10 IH STN 75 7611 kap.4 SA
Celkova objemova aldivita beta (ave.eta) B/l <01 0.1 max, 0,50 TH STN 757612 SA
Radén (¥#2Rn} 4 Bal 0.60 0.5 20 % max, 1000 M STN 75 7616 kap.2 SA

Silad/ nesulad s pofladavkaml: Vysstrovana vzorka spliia pozladavky Vyhl, 100/2018 Z.2. ak sa do Gvahy nebere nelstota merania pre celkovil objemovi
aklivitu alfa, Vysetrovand vzorka spifia podiadavky Prilohy &1 ¥ vyhlagke MZ SR & 247/2017 Z. z. ak sa do Gvahy berie neistota merania pre véetky ostainé
parametre,

Nazory a interpretacie vysiedkov:- - -

Dopinky a odchylky od pouZitych metod: - - -

(idaje o subdedavateFoch: Stanovenie nvkrablciogickych a biolagickyeh ukazovatefov vykonal RUZY Trmava
Stanovenie radicicgickych ukazovatelov vykonal Ingec-Envilab, s.r.o. Zilina

Pouzité skratky:

A - akreditované, N - neakreditovand, SA - subdodavka akreditovand, MH - medzna hodnofa, 1H - Indikadné hednota, NMH - najvy3Sia medzna
hednota, OH - cdpordéand hednota, HZ - hromadné zaschovanie

P-01 aZ P-45 pracovné pradpisy LABEKO, s.r.0. Piestany ‘

U rel.- relativna roz§irena neistota s koeficiantom pokiytia k=2, av - celkava abjemova akfivita

axp - ngjimeniia detegovatelna objemova aktivita (na hiadine vyznamnosti 95%)

Pouzité meracie pristroje:
Stanovenie celkove] objemave] aktivity alfa a beta : Alfa beta automaticky merad EMS 3
Stanovente Raddnu (222Rn} ; Dvollrasovy analyzator MC 2256

Nelstota merania
Neistota marania predstavuje rozsirant kombinovan( neistetu 2 vysledku skusky (k=2),

Prehlasenie Ski3obné 2ariadenia a meradia pouZita na skisky boli kafibrovang a ovarand v zmysle plataych melrologickysh pradpisov. Visledky skifok sa tykajt viluéne predmetu skisky a
nanahradzujl ind dokumenty {napr. spravnehe charakteru), ktoré sii organmi talneho odbomsho dozory podta $pecifickyeh predpisov poZadovand, Prolokol maZe byt reproduttovany len cely, po
jeho astiach len s pisomnym sthlasem skiSobného laboratoria, Ak bola vzerka odobrata zakaznlkom vysladky skiSok sa vzlahuji ku vzorke tak ako bola prilata.

Pretokol schvalll: Ing. RJWn Hudec, ved(ci Ekoanalytickych |aboratérif
‘ i}
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