% Labeko, s.r.o. N N
* Krajinska cesta 2929, 921 01 Piestany M@;
!/ Akreditovana ski$obné laboratoria ‘%//‘/_’_—%\Fr Reg. No. 070/S-030
poda STN EN ISG/IEC 17025 4//,,,::['\‘\\\\“\
A - akreditovand ski8ka N —neakreditovand skidka SA - akreditovan skiska vykonana subdodavalelsky Strana & 1 z podiu 3
Protokol o skuske ¢.: 19/02967 Vitladok&. 1 zpodtu 2
Objednéavatel* Obec Sroves . - . o
{meno a adresa) Mova & 5, 91925 Sdrovee Datum prevzatia vzorky: 10.10.19 4
Datum vykonania ski$ok od:  10.10.19
Podet vzoriek: 1 ‘ do: 241019
Vzorku odobral: Mgr. Samohyl Mati§, LABEKO, s.r.o. Protckol o odoere &, 120618 (A). Datum vystavenia protokolu:  24.10.19

Vysledky skiisok

L]

1 | &islo vzorky:” 19004603 | Typ yzorky:- - Pitn4 voda
‘ nievzorky Pitna voda z vodovodne] siete, odherové miesto: OO, datum odberu: 10.10.2019

Escherichia coli L KT4/M100mi MV1,STN EN IS0 9308-1
Kaliformné haktérie KTJHA00mI MY1,5TN EN 15O 9308-1 SA
Enterckoky L | KTJM00mI MV3,STN EN ISC 7899-2 8A
Kultivovatefné mikroorganizmy pri22°C .| KTJ/ml - MV2,STN EN 150 6222 SA
Kulttvovatelné mikroorganizmy pri 36 °C KTdiml Mv2 STN EN 80 6222 SA
Zivé organizmy ) jedince/ml B1,STN 757711 SA
Viaknité baktérie {okrem Fe a Mn haktérii) | jedinca/m! B1,8TN 75 7711 SA
Mikromycéty (stanoviteiné mikroskopicky). | jedince/mi B1,STN 757711 SA
Mrtve organizmy jedince/ml B1,STN 757711 SA
Zelezité a manganové bakiérie % pokryv, B1,STN76 7711 SA
"| Abioseston : % pokryv. B2,5TN 75 7712 SA

~Limitpodta
i yh|2471201 ot il

max. 50 NMH | P-01,STNENISO 11885
max. 10,0° NMH | P-01,8TNENISO 11885
20% | max. 1,00 NMH [ P-0{,STNEN ISO 11885
10% | max. 50,0 NMH | P02,STNEN ISO 10304-1
mex, 0,1/0,5 NMH P-43,STN EN 26777
20% | max. 1,5 NMH P-34,8TN 75 7430
max. 50,0 NMH | P-01,5TNENISO 11885
max. 5,0 . NMH.| P-01,STNEN SO 11885
max. 50,0 NMH P-29,STi IS0 67031

Anfimon (Sh)
Arzén (As)
Bér (B)
Dusiénany (NO3}
Dusitany (NOz)
Fluoridy (F-)
Chrém (Cr)
Kadmium {Cd)
Kyanidy (CN-)
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Med' {Cu) 20% | max, 2,0 MH | P-01,STNENISO 11885
Nikel {Ni) max. 20,0 NMH| P-01,8TNENISO 11885
Olovo (Ph) max. 10,0 NMH| P.01,STNENISO 11885
Ortuf’ (Hy) max. 1,0 NMH P-23

Selén (Se) max. 10,0 NMH| P-01,STNENISO 11885
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A — akreditovana skiitka N - neakredilovana skidka SA — akreditovana skudlka vylonana subdodévatel'sky Sirana & 2 zpoé[u 3
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e " B. - Eyzikalne a chemické ulazovatele - Organielé ukazovatels
" Meran#velitina / parameter  znak | Jednotka [ ¥ istota | o e 3 P
wia oy e DR TR N v B 0| VYRL2ATI017 2. : asky
Benzén Ko/l max.” 1,0 NMH P-04,STN IS0 11423 A
Monochlorbenzén (MCB) g/l max. 10,0 MH P-04 8TN[60.11423 A
Dichlérhenzény (DCB) Mg/l max. 03 MH P-04,5TN 150 11423 A
1,2 - dichloretin (DCA) pg/ : max. 3,0 WNMH| P.04STNENISO 10301 A
Celkovy organicky uhlik {TOC) gl 0.89 20% | max. 3,0 MH P-37,5TN EN 1484 A
Hexachlérbenzén (HCB) Lig/! <0.005 max. 0,1 NMH P-14,STN ISO 6468 A
Lindan {yama-HCH) g/l <(.005 max. 0,1 NMH P-14,STN ISQ 6468 A
Heptachlor - gl <0.005 max. 0,03 NMH P-14,5TN SO 6468 A
Aldrin g/l <0.005 max. 0,03 NMH P-14;5TN IS0 6468 A
Dielclrin gl <0.005 max. 0,03 NMH |- P+4,5TNISO 6468 A
p.p - DDD ugh <0.005 max. 0,1 NMH P-14,STN IS0 6468 A
p,p - DDE gl <0.005 max. 0, NMH P-14,5TN ISO 6468 A
p.p - DOT. pgh <0.008 max. 0,F "NMH P-14 5TN IS0 6468 A
Metoxychldr 7 gl <0.005 max, 0,0 NMH P-14 STN IS0 6458 A
Pesticidy spolu (PLs) pgi <0.05 max. 0,5 NMH P-14,STN IS0 6468 A
Polycyklické arom. uhl'ovodiky (PAU) g/ <0.05 max. 0,1 NMHS P-10, STNENISO 17993 A
Benzo(a)pyrén {BaP} ug/l <0.005 max. 0,010 NMH | . P-10, STN EN 1SO 17993 A
Tetrachléretén {PCE g/l <0.05 P-04,STN EN 180 10301 A
Trichloretén (TCE) } gl <0.05 max. 10,0 NMH [ ot EN IS0 10301 | A

] Vyhl 247201722

¥ skiasky
VoFny chlér {Clz) max. 03 MH P-36,5TN 180 7393-2 A
Bromiénany (BrOs) g/l max. 10,0 NMH P-34 A
2,4 Dichlérfenol (DCP) g/ max. 2,0 MH P-04, STN 130 8165-1 A
2,4.6 Trichldrfenol (TCP) Lg max. 10,0 MH P-04, STN {30 81651 A
Trihalometdny spolu (THMs) mgi max. 0,10 NMH | P-04,STNEN SO 10301 A
Striehro (Ag) gl max. 50,0 NMH| P-04,STNEN SO 11885 A
Hiinik (Al} mg/! max. 02 MH | P.01,STNENISO 11885 A
Chloritany (C10z} mg/l max. 0,2 NMH P-34 A
Chloraénany {ClO3) mg/l " max, 0,2 NMH p-34 A
Kyseliny halooctové (HAAs) pgl max. 60,0 NMH [ P04, STNENISO 23631/AC A

max.

, 0,08 MH P-12,5TN 75 7360 A
Aménne iény (NH¢) mgl max. 0,50 MO P-27,STH IS0 7150-1 A
Farba mgil max, 20,0 MH P-09,5TN EN ISQ 7887 A
Chem.spotreba kyslika (CHSKMn) mygil 18% | max. 3,0 MH P-15,5TN IS0 10523 A
Chloridy (Cl) mg/| 0% | max. 250 MH | P-02STNEN IS0 103041 A
Mangan (Mn) el 20% | max. 500 MH | P-D1,STNENISO 11885 A
Reakcia vody (pH) 2% 6,5-95 MH P-03,5TN IS0 10523 A
Sirany (S04%) mg/l | 0% | max.2500 MH | P-02,STNEN 1S0O.10304-1 A
Chut 1 prijatelnd STNEN 1622 N
Teplota °C 18.3 2% §-12 CH STN757375 N
Zakal FNU 0.6 15% | max. 50 MH P-45,STN IS0 7027 A
Pach - 1 bez zépachu STN EN 1622 N
Zelezo (Fe) mg/| 0.017 20% | max. 0,2 MH | P-M,STNENISC 11885 A
Vodivost (EK) mSim 78.8 8% max. 1250 MH P-05,5TN EN 27888 A
Sodik {Na) mg/l 1856 “ | 10% | max. 200,0 MH P-19,5TN 150 9964-3 A
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Horélk {Mg) : mg/l T10- 30 0111125 MH P—O?,STN 1306059 A
Vépnik (Ca) mgi > 30,0 OH P-07,5TN IS0 6058 A
Hordik+Vapnik (Mg+Ca) . mmgift 1,1 -5,0 OH P-07,5TN [SO 6059 A

Jednotka, ;_Vyht’mutzmaz

Celkové objemova aktivita alfa .(a\'c-a“lf-a‘) Bq/l 70,040 004 | 60° max. 0,10 IH | STN75 7611 kap.4 SA
Celkovd objemova aktivita beta {avebety |- Bgll <0.1 01 . max. 0,50 H | STN757612 3A
Radén (22Rn ) Bafl 1.86 0.5 20% max. 100,0 IH | STN757616kap2 SA

Siladf nesilad s poZiadavkami: VySairovana vzorka spiifa poZiadavky Prilohy &1 k vyhlaske MZ SR & 247/2017 Z. z. aksado uvahy berie neisiota merania pre
vietky parametre.

Nazory a interpretacie vysledkov:- - -

Doplnky a odchylky od pouitych metod: - - -

Udaje o subdodavatel'och: Stanovenie mikrobiologlckjch & bictoglckjeh ukazovatefov wykenal RUVZ Tmava,
Stanovenie radiologickych ukazovateloy vykonal Ingeo-Envilab, s.r.0. Zilina

Pouzité skratky:

A - akreditovang, N - neakreditovang, SA - subdodavka akreditovana, MH - medzné hodnota, [H - indikaéna hodnota, NMH - najvy3sia medznd
hadnota, OH - odporucana hodneta, HZ - hromadné zasobovanie .

P-01 a2 P-45 pracovné -predpisy LABEKO, s.r.0, Piedtany

U rel. refativna roz$irana nelstota s keeficientom pokrytia k=2, av - celkové objemova akilvita

anp - najmensia defegovatena objemova akiivita {na hiadine vyznamnosti 95%)

PouZité meracie pristroje:
Stanovenie celkove] objemove] aktivity alfa a beta : Aifa bata automaficky merad EMS 3
Stanovenis Raddnu (222Rn) : Dvojtrasovy analyzator MC 2256

Neistota merania
Neistota merania predstavuje rozéirend kombincyan( nelstotu z vysledku skisky (k=2),

Prehl4senle Skidobné zarladenia a meradla pouZité na skidky boll kallbrované a overend v zmysle plalnych metrologickjch predpisov. Vysledky sko3ok sa tykaji vyluéne predmetu skudky a
renahradzulll iné dokumenty (napr. spravneho charakteru), kloré s orgénmi Staingho odbornéhe dezoru podia $pesifickysh predpiscy poZadevané. Protokol méZe byt reprodukovany fen celf, po
Jeho Bastiach len s pisomngm s(hlasom skobného laboratéria. Ak bola vzorka odobrata zakazniker vifslediy ski¥ok sa vzlahuld ku vzorke fzk ake bola prijaté.
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