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EKO Akreditované skusobné laboratdria ‘—;//’;\\\ Reg. No. 070/S-030
. Podla STN EN ISO/IEC 17025 | AN
S .
A - akreditovand skiska N - neakredilovand skska SA - skredifovana skigka vykonana subdodavatelsiy Strana & 1 zpoiu 1
—— B | :
Objednavatel’ Obec Sirovce : B T
(meno a adresa) Nova &. 5, 91925 Strovee i Détum prevzatia vzorky: 241048 ¢
S Datum vykonania skuSolyod:  24.10.18
Pocet vzorlek: 1 ) i “do: 121118
Vzorku odobral: Mgr. Samohyl Mat(, Labeko, $.r.0. Protokol o odbere & 1132/18 (4], ~ Déatum vystavenia protokolu; _ 13.11.18
Vysledky skiigok
Pitna voda
Pitné voda z vodovodnej slete mlesto odberu ZS s M§ datum odberu 24 10.2013
Thodr
. £.24712017 S et L AR
Escherichia coli ) KTJH00m( 0 24 % 0 NMH HZ MY1,STN EN ISQ 9308-1 SA
Koliformné haktérie B KTJH00mI -0 % 0 MHHZ MV1,STN EN 1SO 9308-1 SA
Enterokoky - KTJA00mI 0 2% O NMH HZ . MY3,5TN EN IS0 7899-2 SA
Kultivovatelnd mikroorganizmy pri 22 "C | KTdml 0 25% 200 MK HZ - MV2,8TN EN IS0 6222 8A
Kultivovatelné mikroorganizmy pri 36 °C | KTdiml ] 26 % 50 MHHZ MY2,5TN EN ISC 6222 SA
Zivé organizmy {okrem-bezf.bicikovcov) jedince/mi ) 25 % O MH HZ B1,5TN 75 7711 SA
Viaknité baktérle {okrem Fa a Mn baktarii) Jedince/ml 0 29 % 0 MHHZ B1,STN 75 7711 SA
Mikromycéty {mikroskopicky} jedinca/ml 0 29% 0 MH HZ B1,8TN 75 7711 SA
Mitve organizmy jedinca/ml 0. 29% 30 MH HZ B1,STN 757711 SA
Fa a Mn baktérle %pokryv. 0 H% 10 MH HZ ) B1,5TN 75 7711 SA
Abioseston Ypokryv. 3 2% 10 MH HZ B2,STN 75 7712 SA
Duslénany {NO3-) mall 314 10 % max. 50.0 NMH P-02, STN EN IS0 10304-1 A
Volny chlér mg/l <0.03 max. 0.3 MH P-36,STN EN IS0 7393-2 A
Dusitany (NO2-) mg <0.01 max. 0.1/0.5 NMH - P-43,5TN EN 26777 A
Absorbancia (A254) - 0.055 12% max. 0.08 MH P-12,8TN 75 7360 A
Aménne iony (NH4+) mg/l <0.01 max, 0.5 MH P-27,STN 80 7150-1 A
Farha " mgllP{- <20 ~max. 20.0 MH P-09,STNEN IS0 7887 - A
Chem.spotreba kyslika (CHSKMn) mg/l 042 18 % max, 3.0 MH P-15,5TN EN IS0 8467 A
Mangén (Mn) Ligh 20.6 20% max 50.0 MH P-01,5TN EN IS0 11885 A
Reakeia vody (pH) 712 2% 8.5-9.5MH P-03,5TN ISO 10523 A
Chuf' oo stupefi 1 ) prijateina - STNEN 1622 N
Teplota (T) °C 18.0 - 2% 8-12CH _STNT87375 N
Zakal {(Z) FNU 0.6 15 % max. 5.0 MH P-45,5TN EN SO 7027 A
Pach sfupeii 1 bez zapachu STN EN 1622 N
Zelezo (Fe) mag/l 0.016 20 % max. 0.2 MH P-01,5TN EN IS0O 11885 A
Vodivost' mSim 79.8 4% max. 125.0 MH P-05,5TN EN 27888 A

Siladf nesalad s poziadavkami: VySotrovana vzorka spliia poziadavky Prilohy &1 k wyhladke MZ SR & 247/2017 Z. z., ak s do Gvahy berie neislota merania pre
viatky parametre.

Né&zory a interpreticie visledkov:
Doplnky a odchjlky od pouditych metdd. -
Udaje o subdodavateloch: Stanovenie m|kroblologlckych a biotogickych ukazovatelov vykonal RUVZ Trnava

Pouité skratky:
A - akreditované, N.- neakraditované, SA - subdodavka akreditovand, SN - subdodavka neakreditovand, MH - medzna hodnota, NMH- najvys8ia medznd hodnota, H-

indikaéna hedneta, OH- cdporidana hodnota, HZ - hromadné zéscbovanls, P - Pracovny predplis LABEKO, 5.1.0. Piestany

Neistota meranla : Nelstola meranla predstavuje relativu roz8irend kombinovanG neistotu z visledku skiky (k=2).

Prehlisenie Skddobné zaradenla a meradlé pouZité na skisky boli kalibrovang a overand v zmysle platrych metrologickych predpisov. Vysledky skdgpksa iykafu vluéne predmeiu\usky a
nenahradzuill Ind dnkumenty (napr. spravneho charakteru), iloré 50 orgdnmi Stalneho cdbornéha dozoru podfa $pecifickich predpisov pozadovand! F‘rotolgpl mgze bgllreprodukovany len celf, po
jeha gastiach len s plsomnym sdhlasom skigobného laboratdria, Ak bola vzorka odobraté zakaznikom vyslediy skidok sa vzlzhujt ku vzerke tak ke bola pn]afé ’ : :

Protokol schvail: Ing. Roman Huh&p, veduai Ekoanalytickych laboratdri
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